Analytik von Lebensmitteln, Trinkwasser,
Kosmetika, Bedarfsgegenstanden
und Futtermitteln
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Untersuchung auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Paket: Anbau Griinland)

Parameter Einheit Ergebnis GwW Verfahren
Atrazin g/l <0,02" 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylatrazin Mg/l <0,02 i 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylsimazin pg/l <0,02 i 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02” 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Diuron g/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Ethidimuron g/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Propazin g/l <0,02" 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Simazin g/l <0,02" 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Bentazon g/l <0,02" 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Dicamba g/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Dichlorprop-P pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Fluroxypyr g/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Glyphosat g/l <0,03" 0,10 ISO 16308:2014-09
Isoproturon pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
MCPA g/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Terbutylazin el <0,02" 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Summe der untersuchten pg/l 0 0,50 Berechnet
Pflanzenschutzmittel

FuBnoten

K'Vom Kunden bereitgestellte Daten

" Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze
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Dr. Stefan Dorsch, Diplom-Chemiker

Weitere Informationen zum Priifbericht finden Sie unter:

http://kis.labor-kneissler.de/pbinfos/2024-08-16

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gliltig.

Beztiglich der Entscheidungsregel verveisen wir auf die aktuellen AGB.

Anlagen: 1 Seite(n)
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Beurteilung als Anlage zum Prufbericht 24-0606303/1

Das untersuchte Wasser entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bzgl. der untersuchten Parameter den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der aktuell giltigen Fassung.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV



